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Alarmkontakt (in eingeschaltetem Zustand)

Alarm contact (with power on)

Normalzustand
Normal state

Alarmzustand
Alarm state

Stecker / Connector
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L
N
PE
Türkontakt / Door contact
Türkontakt / Door contact
Alarm NC
Alarm COM
Alarm NO

Alarm Set Point (AS)
P
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°C
25
30
35
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50
55

°F
77
86
95

104
113
122
131

Temp. Set Point (CS)
P
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°C
20
25
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50

°F
68
77
86
95

104
113
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Legende / Legend
Mc
Ma
Mi
Cc
Ca
Ci
AS
CS

Kompressor / Compressor
Lüfter extern / external fan
Lüfter intern / internal fan
Kondensator
Kondensator
Kondensator
Alarm Poti / Alarm set poti
Temperatur Poti / Temperatur poti

596030641

Schaltplan / Circuit diagram

FC-INS-AC03 / FC-INS-AC04 / FC-INS-ACH4 / FC-INS-AC05

230VAC


